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(TULOILMAKANAVA)

XPR TOIMII ITSENÄISESTI...

0-10 V oloarvosignaali vastaa kanavapainetta 0-500 Pa
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(POISTOILMAKANAVA)

LT
OLOARVOTIETO VOIDAAN LIITTÄÄ VAK:IIN

Vakiopainesäädin ja vakiopainepellit 
ilmanvaihtourakassa (IU)



TOIMINTASELOSTUS

Vakiopainesäädön toiminta

Haluttu kanavapaine (0 ... 500 Pa) asetetaan manuaalisti säätimeen.

Säädin ohjaa vakiopainepeltiä siten, että kavavapaine pysyy asetusarvossa.

Säätimessä on ohjelmoitu kolme säätömoodia, nopea, hidas, ja neutraali, jotka asettuvat automaatisesti
säätötilanteen mukaan

- NOPEA, kun paineen ero asetusarvoon on suuri
- HIDAS, kun paine lähenee asetusarvoa
- NEUTRAALI, jolloin säätö ei muutu, koska paine on hyvin lähellä asetusarvoa
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