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LFIK / LFAL asennusohje
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Samassa
tasossa

Samassa
tasossa

Kuva 2

Kuva 1

1. Äänenvaimentaja on ennen asennusta säil- 
tettävä puhtaana ja kuivana

2. Tarkista ennen asennusta, että äänenvaimen-
taja ei ole vahingoittunut

3. Tarkista, että liitokset ovat samassa tasossa, 
kuva 1

4. Tarkista, että suorakaidekanava ei ole vino tai 
vääntynyt, kuva 2 

5. Muut tuotteet, rakenteet tai kanavisto ei saa 
kuormittaa äänenvaimentajaa


